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Dotyczy postępowania:
Nazwa Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (systemu DSO) w budynku 

Narodowego Centrum Nauki
Znak sprawy DSO.271.8.2026
Zamawiający Narodowe Centrum Nauki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot i cel zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie Dźwiękowego Systemu 
Ostrzegawczego (DSO) w budynku Narodowego Centrum Nauki przy ul. Twardowskiego 16 w 
Krakowie, polegającego na dostawie, montażu, zaprogramowaniu, uruchomieniu oraz integracji 
systemu DSO.

2. Prace muszą zostać wykonane w sposób bezwzględnie zgodny z udostępnioną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową (projektem wykonawczym), specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB) oraz zatwierdzonym dla obiektu 
Scenariuszem Rozwoju Pożaru.

II. Celem inwestycji jest uzyskanie w pełni sprawnego, certyfikowanego i bezpiecznego systemu 
bezpieczeństwa pożarowego, spełniającego polskie normy prawne i techniczne. 

III. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy.

1. Prace instalacyjne i kablowe (zgodnie z trasami w projekcie):

1) dostawa i montaż dedykowanych, certyfikowanych tras kablowych (koryta 
teletechniczne, uchwyty ścienne i sufitowe);

2) montaż puszek instalacyjnych i rozgałęźnych z bezpiecznikami termicznymi,
3) wszelkie prace montażowe generujące podwyższony poziom hałasu i wibracji 

(w szczególności wiercenie w stropach żelbetowych, seryjny montaż zawiesi oraz 
osadzanie kołków przy użyciu wbijarek/osadzaków pneumatycznych) zaleca się 
realizować poza godzinami pracy Zamawiającego z wcześniejszym uzgodnieniem 
z Zamawiającym.

4) Rozdzielenie funkcji akustycznej i optycznej w obecnych urządzeniach SSP 
Zamawiającego, tak aby po wdrożeniu systemu DSO działały one jako czyste 
sygnalizatory optyczne (błyskowe). 

2. Dostawa i montaż urządzeń głównych i peryferyjnych:

1) dostawa, montaż i wyposażenie centrali/szafy DSO (wraz ze wzmacniaczami, kartami 
kontroli linii, modułami sterującymi);

2) dostawa i montaż głośników DSO (sufitowych, ściennych, kierunkowych, projektorów 
dźwiękowych) posiadających odpowiednie puszki pożarowe, o parametrach 
akustycznych i klasie szczelności IP dokładnie według specyfikacji projektowej;

3) dostawa i montaż układu zasilania rezerwowego zapewniającego czas podtrzymania 
systemu w trybie dozoru i alarmu zgodnie z polskimi przepisami ppoż. 



Układ musi być fabrycznie nowy, akumulatory bezobsługowe, wykonane w technologii 
AGM lub żelowej, dedykowane do systemów ochrony przeciwpożarowych, o 
żywotności projektowej minimum 10-12 lat, data produkcji dostarczonych 
akumulatorów nie może być starsza niż 6 miesięcy od dnia ich montażu i uruchomienia 
w centrali DSO.

3. Integracja z Centralą Sygnalizacji Pożarowej (SSP) – wymagania dot. okablowania 
magistrali:

1) wykonanie fizycznego połączenia kablowego pomiędzy centralą DSO a centralą SSP;
2) zaprogramowanie logicznej matrycy sterowań pożarowych w centrali DSO w taki 

sposób, aby sygnał alarmowy z SSP automatycznie wyzwalał zaplanowane sekwencje 
komunikatów głosowych w odpowiednich strefach pożarowych;

3) stosowne kable i przewody muszą być zgodne z dokumentacją projektową.

4. Uruchomienie, konfiguracja i testy końcowe:

1) kompleksowe zaprogramowanie konfiguracji systemu DSO, poziomów głośności oraz 
priorytetów komunikatów (w tym mikrofonu strażaka);

2) przeprowadzenie pomiarów wskaźnika zrozumienia mowy (STI) za pomocą 
certyfikowanego sprzętu pomiarowego, celem potwierdzenia osiągnięcia parametrów 
wymaganych przez normę PN-EN 60268-16 (STI \(\ge \) 0,5).

IV. Standardy techniczne. i przedmiotowe środki dowodowe.

1. Wszystkie dostarczone urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać 
odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na 
terenie RP.

2. Wszystkie materiały i urządzenia przed instalacją muszą uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru 
oraz Zamawiającego na zabudowanie.

V. Okres gwarancji.

Wykonawca musi zapewnić co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na dostarczony system 
DSO oraz jego instalację, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie oraz integrację z centralą SSP. 

UWAGA: okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert
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